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1. OPSTI PODACI
1.1.  Predmet ispitivanja

Proizvod: Podloga za kritiéne povréine BK - Bond
1.2 Metode ispitivanja

SRPS EN ISO 2431:2007 - Boje i lakovi - Odredivanje vremena isticanja pomo¢u posuda za
isticanje

SRPS EN ISO 2811-1:2014 - Boje i lakovi - Odredivanje gustine - Deo 1: Metoda pomoéu
piknometra ‘
SRPS EN ISO 3251:2012 - Boje, lakovi i plasticne mase - Odredivanje sadrzaja neisparljivih
materija

SRPS EN ISO 4624:2005 - Boje i lakovi. Ispitivanje prianjanja otkidanjem

Ph vrednost (VHM) - nije u obimu akreditacije laboratorije

1.3 Ispitna, merna i regulaciona oprema

Digitalni termometar sa dve sonde tip 213/2, "needle probe” tip 2136391: merni opseg -50°C do
299,9°C; rezolucija 0,1°C; evid. broj IMS 10636

Piknometar ,Erichsen®, 50 ml, Mod. 290/11, bez evid. br.

Digitalna analiticka vaga ,Kern*, do 220 g, evid. br. IMS 10478

Viskozimetar sa posudama za isticanje ,Erichsen”, Mod. 243/VII, bez evid. br.

Digitalni sekundomer RUCANOR, bez evid. br.; Susnica, evid br. IMS 3383

Pull off tester DYNA Z186, Proceq, evid br. IMS 10539

Ph-metar - laboratorija za VHM

-

1.4. Uzorak za ispitivanje

Oznaka na uzorku: Podloga za kritiéne povrsine BK - Bond

Proizvodac: Banja Komerc Bekament d.o.0

Datum prijema Naruéilac je dostavio u uzorak u Laboratoriju 15.05.2017

uzorka u laboratoriju: (zapisnik o prijemu uzorka LZ 259 br. 045/1 7-UlV)

Koli€ina uzorka upuéena na Originalno pakovanije 2 |

ispitivanje:
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2 REZULTATI ISPITIVANJA

Karakteristika

e

Rezultati ispitivanja

Gustina, a/mi

Ph vrednost

Vreme isticanja, s (@6 1SO
Sadrzaj neisparljivih materija, mas

0,981+0.001*

Karakteristika

_ Rezultati ispitivanja (posle 7 dana)

Pfianjanje Za malter, MPa 4,74 4,33 5,64 4,20 4,56 4,18 .
- | 20%A/B | 20% A8 | 30% AB 20% A/B | 30% A/B | 10% A/B
pis loma 80% B 80% B 70% B 80% B 70%B | 90%B

Tumacenje rezultata prionljivosti:
A/B - adhezioni prekid izmedu podloge i boje

B - kohezioni prekid u boji

Beograd, 18.07.2017. god.
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